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TOMADA BIFASICA BLINDADA DE EMBUTIR COM
FLANGE 4X4 E PLUG COMPATIVEL — 220V
REF. STECK SHOCK TITE

H=0.60 — SALVO INDICADO

TOMADA BIFASICA BLINDADA DE EMBUTIR

COM FLANGE 4X4 E PLUG COMPATIVEL — 220V
REF. STECK SHOCK TITE

H=1.20 — SALVO INDICADO

TOMADA TRIFASICA BLINDADA DE EMBUTIR

COM FLANGE 4X4 E PLUG COMPATIVEL — 220V
REF. STECK SHOCK TITE

H=1.20 — SALVO INDICADO

TOMADA BIFASICA COM TAMPA—220V

TOMADA PADRAO BRASILEIRO
H=0.60 — SALVO INDICADO

TOMADA BIFASICA COM TAMPA—220V
TOMADA PADRAO BRASILEIRO
H=1.20 — SALVO INDICADO

PONTO DE FORGA BIFASICO—220V
COM CAIXA E PRENSA CABO
H=0.60 — SALVO INDICADO

PONTO DE FORGA TRIFASICO—220V
COM CAIXA E PRENSA CABO
H=0.60 — SALVO INDICADO

CAIXA 4x2 COM 01 TOMADAS 110V
TOMADA PADRAO BRASILEIRO
H=0.30 — SALVO INDICADO

CAIXA 4x2 COM 02 TOMADAS 110V
TOMADA PADRAO BRASILEIRO
H=0.30 — SALVO INDICADO

CAIXA 4x4 COM 02 PONTOS DE DADOS/VOZ
H=0.30 — SALVO INDICADO
(TODOS INTERLIGADOS COM O ESCRITORIO)

INTERRUPTOR
H=1.20 — SALVO INDICADO

TOMADAS COM TAMPA DEVEM TER SUAS CAIXAS

INSTALADAS NA POSICAO VERTICAL

LEGENDA DE ELETRICA

%@@%@

AF. — AGUA FRIA — 8 3/4 "~
H=0.50 — SALVO INDICADO

A.Q. — AGUA QUENTE — ¢ 3/4 ~
H=0.50 — SALVO INDICADO

DRENO — ¢ 27
H=0.40 — SALVO INDICADO

TORNEIRA DE LAVAGEM — HAO1
H=0.80 — SALVO INDICADO

PONTO DE GAS GLP COM
VALVULA DE FECHO RAPIDO
H=0.25 — SALVO INDICADO

PARA OS PONTOS NAO COTADOS
NAS ELEVAGOES VER PLANTA DE
PONTOS FLS XXXXXXXXXX

NOTAS
— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
— MEDIDAS EM METROS;
— MEDIDAS CONSIDERADAS ACABADAS.
— EQ: COTAS DOS EQUIPAMENTOS
ELE: COTAS DE ELETRICA
HID: COTAS DE HIDRAULICA
ESG: COTAS DE ESGOTO
GAS: COTAS DE GAS
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